
Stand: 16.03.2025  Seite 1/2 

Checkliste zur Prüfung von Feuerwehrlaufkarten 
 

 

Prüfnummer 
Kapitel 
Ausführungs-
bestimmungen 

Prüfpunkte Feuerwehrlaufkarten 

4.1 6 Türen und Tore in Aufschlagrichtung auf den FWLK dargestellt? 

4.2 6.2.5 
Umliegende Straßen auf den FWLK als graues Textfeld zur Orientierung 
dargestellt? 

4.3 6.2.4 Nordpfeil auf den FWLK vorhanden und Ausrichtung korrekt? 

4.4 6.3.3 
Verlauf des Einsatzweges außerhalb vom Objekt? 
Farbliche Darstellung befahrbarer, befestigter/begehbarer und nicht 
befahrbarer Flächen erforderlich? 

4.5 6.3.1 Erdgeschoss Laufkarten nur auf der Vorderseite dargestellt? 

4.6 6.2 Ausrichtung und Layout FWLK identisch zum FWPL? 

4.7 6.2.2.1 
Vorder- und Rückseite gleicher Grundriss im gleichen Format und 
formatfüllend? 

4.8 6.2.2.1 

Falls aus Gründen der Übersichtlichkeit ein vergrößerter Ausschnitt auf der 
Rückseite der FWLK dargestellt werden muss: Schnittlinien und Detailplan 
mit Gesamtumriss des Gebäudes mit farblich gekennzeichnetem Ausschnitt 
vorhanden? 

4.9 6.2.2.3 
Raumnummern / Raumbezeichnung auf den FWLK vorhanden und identisch 
mit dem Feuerwehr-Geschossplan? 

4.10 6.6 
Treppenschnitt mit Treppenraumbezeichnung auf den FWLK mit korrektem 
Verlauf des Einsatzweg dargestellt? 

4.11 6.6.1 Treppen und Treppenräume auf den FWLK verkehrsgrün dargestellt? 

4.12 6.6.1 
Treppenraumbezeichnung auf den FWLK mit Symbol dargestellt und 
identisch mit dem FWPL? 

4.13 9 
Sind Aufzüge auf den FWLK mit Bezeichnungen und Symbol dargestellt und 
mit FWPL identisch? 

4.14 6.5.1 
Hinweis auf feuerwehrtechnische Einrichtungen mit Symbol auf den FWLK 
dargestellt? (Bedienstelen RWA, Löschanlagen, usw.) 

4.15 6.5.1 
Hinweis auf Löschwasserentnahmeeinrichtungen mit Symbol auf den FWLK 
dargestellt? (Löschwasserleitungen, Wandhydranten) 

4.16 6.5.2 
Räume oder Bereiche mit besonderen Gefahren transparent signalrot mit 
Symbol auf den FWLK dargestellt? 

4.17 6.3 Einsatzweg vom FIZ zum Melderbereich deutlich dargestellt? 

4.18 6.3 Symbol FSD, FSE und Blitzleuchte auf den FWLK nicht dargestellt? 

4.19 6.4.2 Melderart in Kopfzeile der FWLK richtig dargestellt? 

4.20 6.4.1 Automatische Melder als leuchtroter Punkt auf den FWLK dargestellt? 
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4.21 6.4.1 
Nicht automatische Melder als leuchtrotes Quadrat auf den FWLK 
dargestellt? 

4.22 6.4.1 
Zwischendeckenmelder / Zwischenbodenmelder als leuchtrotes Dreieck auf 
den FWLK dargestellt? 

4.23 
6.3.2 

9 
Bodenplattenheber und Feuerwehrleiter mit Symbolen dargestellt?  
Einsatzwege wird über Aufbewahrungsort geführt? 

4.24 6.3.2 
Im Feld „Besonderes“ Text „Melder in der Zwischendecke / dem 
Zwischenboden“ dargestellt? 

4.25 6.3.2 
Zusätzliche Textfelder mit rotem Rand und fetter roter Schrift auf Vorder- 
und Rückseite der FWLK „Achtung! Leiter / Plattenheber mitnehmen!“ 
dargestellt? 

4.26 6.6.7 
Einsatzweg über Feuerwehraufzug mit Depotgeschoss auf den FWLK 
dargestellt? 

4.27 6.3.6 
Einsatzwege, Überwachungsbereiche (RAS, Linearmelder und 
Wärmeleitkabel) leuchtrot schraffiert und Auswerteeinheiten als 
automatische Melder auf den FWLK dargestellt? 

4.28 6.3.7 
Einsatzwege, gesprinklerte Bereiche (signalblau schraffiert) und 
Strömungswächter (als automatische Melder) auf den FWLK dargestellt? 

4.29 6.3.7 
Einsatzwege, Gaslösch-Bereiche (leuchtgelb schraffiert) und 
Strömungswächter als automatische Melder auf den FWLK dargestellt? 

4.30 6.3.7 
Textfeld mit Hinweis zur Beachtung der separaten Laufkarte zur „LMZ / 
SPZ“ auf der Laufkarten mit Überwachungsbereich einer Löschanlage 
vorhanden? 

4.31 6.7 Laufkarte zur Brandmeldezentrale mit rotem Reiterkopf vorhanden?  

4.32 6.7 Laufkarte zur Sprinklerzentrale mit blauem Reiterkopf vorhanden? 

4.33 6.7 Laufkarte zur Löschmittelzentrale mit gelbem Reiterkopf vorhanden? 

4.34 6.1 Laufkarten-Reiter mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund dargestellt? 
 


